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Sitzung des Ausschusses flir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten
am 16.04.2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
in der oben genannten Sitzung wurde zu
e TOP 8 ,Schaden am Windrad durch Sturmtief ,Bennet™,

Antrag der SPD-Fraktion, Vorlage 17/4639,

die schriftliche Berichterstattung beschlossen. Ich berichte daher wie folgt:

In den Tagen vom Sonntag, den 03. Méarz bis zum Dienstag, den 05. Marz dieses Jah-
res war das Wetter in Deutschland stark geprégt durch das Sturmtief ,Bennet®, das fur
Orkanbden, heftige Stirme und starke Gewitter in gro3en Teilen des Landes sorgte.
In diesem Zusammenhang wurde eine Windenergieanlage bei Gimbweiler im Kreis

Birkenfeld b_eschédigt', mit Auswirkungen auf den umliegenden Stralenverkehr.

Zunachst mochte ich den chronologischen Verlauf der Ereignisse kurz skizzieren:
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Am Montag, dem 04. Marz wurde gegen 11:05 Uhr am Vormittag durch einen Auto-
fahrer per Notruf von einer beschadigten Windenergieanlage bei Gimbweiler sowie
Rotorblattteilen auf der benachbarten BAB 62 berichtet.

Die herausriickende Feuerwehr und die Polizei stellten daraufhin fest, dass eines der
drei Rotorblatter der genannten Windenergieanlage (WEA) stark beschédigt und nicht
mehr vollstéandig an der Anlage befestigt war. Die WEA wurde umgehend auler Be-
trieb genommen und der Rotor arretiert. Als gefahrenabwehrende MaRnahme wurden
Sperrungen der zwei KreisstraBen K 60 und K 61 in der N&he der Anlage durch die
zustandigen Polizeiinspektionen veranlasst, etwas spéter auch die Sperrung der Au-
tobahn A 62 zwischen den Anschlussstellen Freisen und Birkenfeld uber eine Strecke
von sieben Kilometern. Bei der Anlage handelt es sich um den Typus E-82 des Her-

stellers Enercon, der Betreiber ist die Firma Geres Group.

Durch das umsichtige und gleichzeitig entschlossene Handeln der zustandigen Be-
hérden vor Ort konnten Personenschaden und schadigende Ereignisse im Straflen-
verkehr verhindert werden.

Der Anlagenbetreiber stellte derweil zusammen mit dem Anlagenhersteller den unter
den Umstanden der widrigen Witterungsverhaltnisse grofRtméglichen Sicherungszu-
stand der Windenergieanlage her. Da aber noch Rotorblattteile von der Anlage herun-
terhingen, die wahrend des Sturms nicht geborgen werden konnten und drohten,
durch den Sturm weggeweht zu werden, konnte zu diesem Zeitpunkt eine Gefahrdung
Dritter nicht definitiv ausgeschlossen werden. Es wurde ein Gefahrenbereich von

500 Meter um die Anlage festgelegt. Die Autobahn sowie die Kreisstraen blieben zu-
nachst bis zum Dienstagabend gesperrt, die Autobahn wurde dann aufgrund des
nachlassenden Sturms und der damit verbundenen abklingenden Gefahrdung Dritter
wieder in beide Richtungen gedffnet, mit einer Geschwindigkeitsbeschrankung tber
einen Streckenabschnitt von einem Kilometer.

In den folgenden Tagen wurde seitens des Betreibers und des Herstellers der Anlage

auf verschiedene Arten versucht, die herunterhangenden Fragmente des zerstérten
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Rotorblattes zu bergen. Es zeigte sich, dass dies ohne den Einsatz eines Indust-
riekletteres nicht méglich war, der schlieBlich am Freitag, dem 04.03.2019, vor Ort war
und mit dessen Hilfe die Fragmente geborgen werden konnten. Die Autobahn wurde

zum Anlass der Bergung zwischenzeitlich nochmals gesperrt.

Am frihen Freitagnachmittag wurde die Bergung der Blattrotorfragmente erfolgreich
abgeschlossen. Die Kreisstrafien K 60 und K 61 sowie die Autobahn A 62 wurden da-
raufhin dem Verkehr wieder ohne Einschrankungen freigegeben.

Als mogliche Ursache des Vorfalls wird ein Blitzeinschlag in das betroffene Rotorblatt
diskutiert, insbesondere, da neben den anhaltenden Sturmbden auch von starkem
Gewittergeschehen im Raum Gimbweiler zum Ereigniszeitpunkt berichtet wurde. Derh
zwischenzeitlich mit der Analyse der Vorfallursache beauftragten Gutachter liegen al-
le auffindbaren Teile des betroffenen Rotorblattes vor, anhand derer er derzeit ver-
sucht, den Ereignisablauf und die Ursache des Schadens zu rekonstruieren. Es han-
delt sich hierbei um eine sehr zeitaufwendige Arbeit, derzeit ist die Analyse noch nicht
abgeschlossen, es liegen daher noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Vorfallursa-

che sowie kein Gutachten vor.

Die Anlage wurde im Jahr 2014 in Betrieb genommen und seitdem regular gewartet
und geprift. Die Wartungen erfolgen jahrlich, im Jahre 2016 wurde die Gewahrleis-
tungspriifung durchgefuhrt, die vor Ablauf der zweijahrigen Gewabhrleistungsfrist ab-
solviert wurde und die in Prifungsumfang und -tiefe einer Wiederkehrenden Priifung
entspricht, die verpflichtend in regelmafigen Intervallen durch Sachverstandige an
Maschine und Rotorblattern sowie an der Tragstruktur der Windenergieanlage durch-
zufuihren sind.

Der zustandigen Uberwachungsbehérde, der SGD Nord, Regionalstelle Idar-
Oberstein, liegen die entsprechenden Priifberichte vor. Es konnten auch im Nach-
hinein keine relevanten Beanstandungen oder Auffélligkeiten festgestellt werden, die

einen solchen Vorfall begiinstigen kénnten.
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Eine fundierte, endgliltige Einschatzung der Sachlage kann erst nach Abschluss der

Ursachenanalyse und Vorlage des entsprechenden Gutachtens getatigt werden.

Aufgrund der beschriebenen Komplexitat des Analyseverfahrens kénnen wir damit

erst in einigen Wochen rechnen.

Mit freundlichen Griilken

e

Ulrike Hofken
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